附件-1：参选文件格式


































封面格式
参选文件


项目名称：
编号：


供应商名称：

日       期：       年       月      日


报价单
我单位作为参选人,对此次比选活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在比选活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消比选及中选资格等），我单位报价为：




















承诺函

四川省人民医院：
我单位作为本次采购项目的参选人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备参加本项目规定的以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力（提供客观证明材料）； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）比选文件中规定的商务要求。（提供客观证明材料）
二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在比选截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在参选文件中全面如实反映。
六、参选文件中提供的能够给予比选人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
七、此次向四川省人民医院报价的服务项目为参选人提供同类服务的最低报价。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。
       
参选人名称：           （单位公章）。
法定代表（负责人）或授权代表人（签字或加盖个人名章）：          。
日    期：           。













法定代表人（负责人）授权书


四川省人民医院：
本授权声明：              （参选人名称）             （法定代表人（负责人）姓名、职务）授权                           （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关参选、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


法定代表人（负责人）签字或者加盖个人名章：           。
授权代表签字：          。
参选人名称：          （单位盖章）。
日    期：          。

















项目实施及服务方案
（参选人详细阐述项目实施及服务方案:）
说明：包含但不限于计划、方案、服务承诺、考核方式（考核表等）











参选人名称：        （盖章）
法定代表人（负责人）或授权代表人（签字或盖章）：
参选日期:
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                              其他应答材料



















合同草案























附件-2：技术参数
一、RTHB机组保养程序
A、全天24小时提供设备故障修理服务
B、在机组运行期间小保养（计划为四次小保养）
1、压缩机马达                                                                          
a.检测及收紧所有之马达电源端子b.检测马达线圈温度传感器欧姆值c.提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试
2、马达起动控制箱
a.收紧所有之电源端子b.检测马达起动器的所有其它装置c.检测各接触器线路端子d.对马达起动箱除垢并进行保护处理e.检测马达接线端子温度f.检测各接触器接点g.保护性的处理各接触器接点,如发现其已磨损,则建议更换
3、润滑系统
 a.检测油槽油位是否正常（运转中）b.检测油温控制传感器
4、控制及保护电路a.检测及校正低温传感器b.检测及调整高压开关c.检测及校正高压传感器（选择配备d.检测冷却水及冰水温度传感器e.检测及调整冷却水及冷冻水流量开关
5、冷凝器a.检测水及冷媒之温差并调整b.检测冷媒饱和温度传感器c.检测冷媒饱和压力传感器
6、蒸发器a.检测水及冷媒之温差并调整b.检测冷媒饱和温度传感器c.检测及校正冷媒蒸发压力
7、一般系统检查a.检测SLIDE VALVE 之功能b.检测不正常之噪音，振动及高温c.检测及报告机组之温度计及压力表d.运转主机，检查及报告其操作状况	
C．年度大保养要求（通常在机组冬季停机后或夏季开机前进行1次)
1、压缩机马达 a.检测及收紧所有之马达电源端子b.检测马达线圈温度传感器欧姆值c.提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试
2、马达起动控制箱a.收紧所有之电源端子b.检测马达起动器的所有其它装置c.检测各接触器线路端子d.对马达起动箱除垢e.检测马达接线端子温度f.检测各接触器接点g.保护性的处理各接触器接点
3、润滑系统a.进行润滑油的现场化验一次b.更换压缩机润滑油c.检测油槽油位是否正常（运转中）d.更换压缩机油过滤器e.检测油温控制传感器
4、控制及保护电路a.检测及校正低温传感器b.检测及调整高压开关c.检测及校正高压传感器（选择配备d.检测冷却水及冰水温度传感器e.检测及调整冷却水及冷冻水流量开关f.校正及调整主机设定参数
5、冷凝器a.检测水及冷媒之温差b.检测冷媒饱和温度传感器c.检测冷媒饱和压力传感器d.采用先进的设备对螺杆机组的冷却系统进行清洗。
6、蒸发器a.检测水及冷媒之温差b.检测冷媒饱和温度传感器c.检测及校正冷媒蒸发压力d.根据蒸发趋近温度，如果蒸发趋近温度超标则进行清洗；
7、开机运转测试a.检测马达线圈温度传感器b.检测SLIDE VALVE 之功能c.检测冷媒过滤器温差
d.检测不正常之噪音，振动及高温e.检测及报告损坏之零件
f.检测及报告其操作状况	
8、空调主机外表清洁、生锈除上油漆、保温补丁修理；
二、CVHE水冷三级离心式冷冻机组保养要求
A、全天24小时提供设备故障紧急咨询服务
B、常规保养(每一个保养年度进行四次，通常在机组运行期内进行此工作)
1、压缩机马达
a检测及收紧所有之马达电源端子b检测马达线圈温度传感器欧姆值c\马达线组之绝缘阻抗测试
2、马达起动控制箱
a收紧所有之电源端子b对马达起动箱除垢
3、润滑系统
a检查油槽油位是否正常b收紧油泵马达电源端子c检查及除垢处理
4、控制及保护电路
a检查及调整导叶马达b润滑所有导叶之连杆及传动部份
5、冷凝器及蒸发器
a检查水及冷媒之温差
6、一般系统检查
a检测冷媒系统有否有漏b检测不正常之噪音，振动及高温c检测及报告损坏之表计d从视窗检视压缩机油位是否正常e运转主机，检查及报告其操作状况	
C、年度大保养（每年通常在机组启动前或停机后进行1次）
1、压缩机马达
a.检测及收紧所有之马达电源端子b.检测马达线圈温度传感器欧姆值c.马达线组之绝缘阻抗测试
2、马达起动控制箱
a.收紧所有之电源端子b.检测马达起动器的所有其它装置c.检测各接触器线路端子d对马达起动箱除垢e.检测马达接线端子温度f.检测各接触器接点g.清洁各接触器接点
3、润滑系统
a.更换压缩机润滑油（每台需9加仑）b.检测油槽油位是否正常（运转中）c.更换压缩机油过滤器d.检测油温控制传感器e.收紧油泵马达电源端子f.记录马达运转电流g.检测油泵马达绕阻h.检测马达线圈内阻i.检测及除垢处理
4、控制及保护电路
a.检测及校正低温传感器b.检测及调整高压开关c.检测及校正高压传感器（选择配备）d.检测及调整油压调节阀e.检测油压转换器f.检测及调整Guide Vane步进马达g.润滑所有Guide Vane之连杆及传动部份h.检测冷却水及冰水温度传感器i.检测及调整冷却水及冷冻水流量开关j.校正及调整主机设定参数
5、冷凝器
a.检测水及冷媒之温差b.检测冷媒饱和温度传感器c.检测冷媒饱和压力传感器d.采用先进的设备对冷却系统进行清洗。
6、蒸发器
a.检测水及冷媒之温差b.检测冷媒饱和温度传感器c.检测及校正冷媒蒸发压力d.根据蒸发趋近温度，如果蒸发趋近温度超标则进行清洗；
7、抽气系统
a.检测电磁阀b.清洁冷凝盘管铝鳍片c.检测马达之绝缘阻抗d.抽气系统整组清洁除垢e.检测排气是否正常f.检测冷媒水份指示器
8、开机运转测试
a.检测马达线圈温度传感器b.油槽视窗油位是否正常c.从视窗检测抽气回收马达，d.若有水份将其排除e.检测不正常之噪音，振动及高温f.检测及报告损坏之零件g.检测及报告其操作状况
9、空调主机外表清洁、生锈除上油漆、保温补丁修理；
三、RTXA风冷螺杆机组保养需求
A．全天24小时提供设备故障紧急咨询服务
B.常规保养程序（每一个保养年度进行四次，通常在机组运行期内进行此工作)
 1、检查机组运行压力及温度
 2、检查机组运行情况及油位;  
 3、检查起动柜电器设备;
 4、全面彻底检查不正常的声响; 
 5、检查冷水机组冷凝器超热度 
 6、检查控制柜内各模块的接线；
C．RTXA机组年度换季大保养程序（每年一次）
1、更换压缩机润滑油以及干燥过滤器和油过滤器;
2、系统外部探漏( 如有需要);
3、检查及调试所有控制保护元件;
4、检查及清理马达起动柜及控制柜;
5、检查马达绝缘及起动电流;
6、检查所有螺丝及螺帽的松紧;
7、清洗并修理冷凝器翅片;
8、提取油样本, 现场定性化验压缩机润滑油酸度和水分;
9、空调主机外表清洁、生锈除上油漆、保温补丁修理；



附件-3

	序号
	配件（进口配件）
	最高限价
	报价

	　
	RTHB主机

	1
	螺杆机油过滤器
	7390
	

	2
	螺杆机启动模块
	31442
	

	3
	螺杆机水温传感器
	2743
	

	4
	螺杆机步进模块
	63793
	

	5
	螺杆机电磁阀
	13557
	

	6
	螺杆机油加热器
	6772
	

	7
	螺杆机冷媒过滤器
	3713
	

	8
	油压差开关
	5331.6
	

	9
	启动模块
	28297.8
	

	10
	主机模块
	72308.7
	

	11
	线路模块
	30973.5
	

	12
	显示模块（E）
	51877.8
	

	13
	打印模块
	17425.8
	

	14
	加/卸载电磁阀
	2822.4
	

	
	　
	
	

	　
	风冷热泵

	1
	风冷热泵控制面板
	42100
	

	2
	膨胀阀模块
	32435
	

	3
	压力传感器
	8968
	

	4
	电子膨胀阀
	24481
	

	5
	温度传感器
	2006
	

	6
	压缩机模块
	31247
	

	7
	热泵高压开关
	3800
	

	8
	热泵低压开关
	2309
	

	9
	冷凝风扇更换
	45800
	

	　
	离心机

	1
	油加热器（国产配件）
	3516
	

	2
	水温传感器
	2389
	

	3
	温度传感器转接头
	580
	

	4
	压力传感器
	7260
	

	5
	控制电源模块
	7313
	

	6
	油箱加热器控制模块
	22478
	

	7
	离心机操作控制器
	55105
	

	8
	启动模块
	10979
	

	9
	电源模块
	13889
	

	10
	空气开关
	1532.7
	

	11
	冷凝高压切断模块
	3544.2
	

	12
	油泵电机控制模块
	4113.9
	

	13
	热气旁通控制继电器模块
	3834.9
	

	14
	外部启停/紧急停机输入模块
	1711.8
	

	15
	电机三相线圈温度模块
	3497.4
	

	16
	排空和抽气电磁阀控制
	6522.3
	

	17
	油箱电容
	1280
	

	18
	油箱启动器
	2860
	

	19
	排空和抽气电磁阀控制模块
	4711
	

	20
	排气泵
	15311
	

	21
	离心机线路改造（含耗材）
	5800
	

	22
	排气膨胀阀
	1602
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